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1. Allgemeines; Zweck der Untersuchungen 
Im Rahmen des Forschungsprogramms "Grundlagenversuche zum Verhalten von 
Konstruktionsleichtbeton unter Brandbeanspruchung bei Verwendung als Kon-
struktions- oder Vorsatzbeton unter besonderer Berückßichtigung der Verhält-
nisse beim Schutzbau" führte das Institut für Baustoffkunde und Stahlbeton-
bau der Technischen Universität Braunschweig im Auftrage des Bundesministers 
für Städtebau und Wohnungswesen bereits zwei Versuchsreihen über das Ab-
platzverhalten von Konstruktionsleichtbeton unter einachsiger Druckbean-
spruchung durch, über die im Juni 1969 [1] und im Dezember 1970 [2] dem 
Auftraggeber Bericht erstattet wurde. 
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit ergänzenden Untersuchungen, die wie-
dermn vom Bundesministerium für Städtebau ~~d Wohnungswesen finanziert ~rur­
den. Es handelt sich um die Klärung vermuteter mineralogischer Umwandlungs-
prozesse, die das Abplatzverhalten geblähter Zuschlagstoffe beeinflussen 
könnten, sowie um die Durchführung einer weiteren Brandversuchsreihe an 
wandartigen Elementen unter einachsiger D1~ckbeanspruchung. 







Es wurden insgesamt 20 Prüfkörper untersucht. 
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2. Versuchsplanung und Vorbereitung der Brandversuche 
2.1 Baustoffe 
2.11 Blähschiefer 
Als Zuschlagstoff fUr den zu untersuchenden Konstruktionsleichtbeton ~rurde 
das Fabrikat No r 1 1 t der Firma Nordcement A.G., Hannover, aus dem Werk 
Hoiersdorf gewählt. Der Blähschiefer wird aus gebrochenem Kulmschiefer im 
Drehofen nach dem Gegenstromverfahren gewonnen. 
Der Hischung t-rurde ein Anteil von 5 Val.-% Quarzfeinsand 0 - 0,2 (Herkurift 
Firma Scr~ingmeier, Fbode/Elm) zugesetzt. 
Alle Zuschläge wurden in trockenem Zustand verarbeit:;,t. 
Als Zement wurde ein PZ :350 F der Firma Alemarmia, Ifd'ler, verv1endet. 
Der unterauchte Beton hatte folgende Daten: 
Mischungsaufbau 
Zement PZ 350 F 365 kg/m3 
Wasser 256 II 
Quarzfeinsand 0 - 0,2 131 II 
Norl:t t 0 - 3 300 " 
" 3 - 7 183 " 
II 7. - 15 221 II 
II 15 25 185 " 
w/z = 0,70 
Trockenrohdichte ~tr·= 1,39 
Betongüte LB 300 
2.12 Blä..1'1ton 
Als Zuschlagstoff für den zu untersuchenden Konstruktionsleichtbeton wurde 
das Fabrikat L e c a der Firma Georg von Giesches Erben, Hamburg, gewählt. 
Der Blähton wird im.Drehofen nach dem Gegenstromverfahren gewonnen. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64743
- 5-
Der Mischung wurde ein Anteil von 5 Vol.-% Quarzfeinsand 0 - 0,2 (Herkunft 
Firma Schlingmeier, Rhode/Elm) zugesetzt. 
Alle Zuschläge wurden in trockenem Zustand verarbeitet. 
Als Zement wurde ein PZ 350 F der Firma Alemannia, ffdver, verwendet. 
Der untersuchte Beton hatte folgende Daten: 
Mischungsaufbau 
Zement Z 350 F 33o kg/m3 
Wasser 182 " 
Quarzfeinsand 0 
- 0"2 131 " 
Leca 0 - 3 348 II 
" 3 - 7 172 " 
II 7 - 15 186 " 
w/z = 0,55 
Trockenrohdichte ~tF= 1,17 
BetongUte LB 222 
2.2 PrUfköroer 
2.21 Konstruktion und Abmessungen 
Die Größe der Prüfkörper wurde den Abmessungen des verfügbaren Brandhauses 
und der Belastungseinrichtung angepaßt. Die Maße der wandartigen Elemente 
betrugen: 
1 = 0"80 m 
h = 0,80 m 
Die Versuchskörperdicke wurde variiert zwischen d = 8, 10 und 12 cm. 
Ein Teil der Wände \rurde beidseitig mit einer leichten geschweißten Bau-
stahlmatte (Q 92) gemäß Anlage 1 bewehrt. Ein anderer Teil erhielt eine 




2.22 Lagerung und Trocknung 
. . 
Die Prüfkörper wurden in einer geschlossenen Halle gelagert, die annähernd 
das Normklima 20/65 aufwies. 
Die angegebenen Feuchtigkeitsgehalte in Gew.-% ~~rden durch Trocknung von 
Leichtbetonproben. die den Versuchskörpern entsprachen, bei 105 °C bis zur 
Gewichtskonstanz ermittelt. 
2.23 Übersicht der durchgeführten Versuche 
Die Versuche wurden nach folgendem Programm, das im einzelnen erst nach den 
Ergebnissen der jeweils vorangegangenen Versuche festgelegt wurde. durchge-
führt. 
T a f e 1 1 
(siehe Seite 7) 
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T a f e 1 1 
Vers. Zu- Beton- Wand- Feuchte Druck 
Nr. schlag- festig- dicke Bewahrung Ge~.-% spannuQ.g Beheizung stoff keit crn kp/cm2 
. 
1 Leca LB 225 8 - 4,75 80 einseitig 
2 " " 8 4,75 40 beidseitig -
3 " " 8 4,75 20 beidseitig -
4 " II 10 4,0 80 einseitig -
5" " " 10 ~,0 80 beidseitig -
6 " " ·.10 4,0 40 beidseitig -
7 " " 12 5,5 40 beidseitig -
8 " 
II 12 5,25 80 beidseitig -
9 II II 12 4,5 100 beidseitig -
10 II " 10 BStG gern. Anl. 1 4,5 80 einseitig 
11 II I~ 10 BStG gern. Anl. 1 4,5 80 beidseitig 
12 " II 10 St III gern. An1.2 4,75 80 beidseitig 
13 II " 12 BStG gern. Anl. 1 4,5 80 beidseitig 
14 " 
. II 12 BStG gern. Anl. 1 4,5 40 beidseitig 
15 II II 12 St III gern. An1.2 4,5 80 beidseitig 
16 Nor1it LB 300 10 St III gern. Anl.2 5,5 100 beidseitig 
17 II II 10 St III gern. An1.2 5,5 100 einseitig 
18 II II 12 BStG gern. Anl. 1 3,75 100 beidseitig 
19 II II 12 BStG gern. Anl. 1 3,75 ~ beidseitig 
20 II II 12 St III gern. An1.2 3,75 ~ beidseitig 
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3. Versuchsaufbau und Durchführung der Brandversuche 
3.1 Brandraum und Beheizung 
Zur Versuchsdurchführung diente ein Brandhaus mit den lichten Abmessungen 
L = 1,55 rri 
B = 1,05 m 
H = 1,50 m, 
in dessen Längsachse ein Belastungsgerüst zur Aufnahme der Probekörper ein-
gebaut wurde. Durch die Maßnahmen zur Abschirmung des Gerüstes gegen übermä-
ßige Wärmeeinwirkung wurde die lichte Udhe des Brandraumes auf 0,70 m ver-
kleinert. Die innere Ausmauerung des Brandraumes bestand aus Gasbeton. Oben 
wurde das Brandhaus mit Gasbetonplatten abgedeckt. In der rückwärtigen Brand-
raumwand befanden sich zwei AbzUge. 
Die Beheizung nach der Einheitstemperaturkurve gemäß DIN 4102 erfolgte unter 
Verwendung von Heizöl EL nach DIN 52 603. 
Bei einseitiger Beheizung wurde ein Ölbrenner benutzt, dessen Fl~~enachse 
horizontal etwa in halber ffdhe des freien Teils des PrUfkörpers verlief. Die 
Flrunmenlänge betrug 0,8 bis 1,0 m. Bei beidseitiger Beheizur~ wurde ein zwei-
ter Ölbrenner auf der anderen Seite des Prüfkörpers in der gleichen Art wie 
der beschriebene installiert. 
Das Brandhaus ist in Anlage 3 dargestellt. 
3. 2 Einbau und Belastung der Versuchs\orände 
Die Versuchskörper wurden in einen stählernen Belastungsrahmen so eingebaut, 
daß sie oben und unten gelenkig gehalten waren. Die Seitenränder waren nicht 
geführt. Durch den oberen Rahmenriegel wurde die Kraft zweier 100 Mp-Pressen 
auf die Prüfstücke übertragen. Die Kraftschlüssigkelt des Systems wurde durch 




Die Stahlteile des Belastungsrahmens un~ die Pressen wurden durch Gasbeton-
steine# Perliteschüttung und Vermitectaplatten vor übermäßiger Wärmeeinwir-
kung geschützt. Durch diese Maßnahme wurde die der Beflammung ausgesetzte 
freie fföhe der Prüfwände auf 70 cm eingeschrä~~t. 
Bei den Maßverhältnissen der zu prüfenden Wände von h/d = 80/~ 8 < 10 war 
ein Ausknicken nicht zu erwarten. 
Der Versuchsaufbau ist in Anlage·3 und der Belastungsrahmen zusätzlich auf 
Bild 1 dargestellt. 
3.3 Messungen während der Versuche 
Die Messung der Brandraumtemperatur erfolgte in halber freier Wandhöhe# 
10 cm von den Prüfstücken entfernt, mittels zweier NiCr-Ni-Thermoelemente, 
die von oben in den Brandraum geführt waren. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum wurde durch Kompensagraphen regi-
striert. 
3.4 Sonstige Beobachtungen während der Versuche 
Das Verhalten der Versuchskörper wurde während der Versuche dauernd kontrolliert; 
insbesondere wurden Betonabplatzungen und Feuchtigkeitsaustritt beobachtet. 
4. Versuchsergebnisse der Brandversuche 
4.1 Versuchskörper 1: Leca, d = 8 cm; Bewahrung -; Feuchtigkeit- 4,75 Gew.-%; 
aufgebrachte Druckspannung cr = 80 kp/cm2; Beheizung 
einseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandra~~ entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 21. Versuchsminute an wurde Feuchtigkeit auf der dem Feuer abgekehrten 
Wandseite beobachtet; nach 44 Versuchsminuten war die Wand abgetrockne~. 
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Betonabplatzungen traten nicht auf. 
Der Versuch wurde nach 60 min beendet. 
Nach Versuchsende wurde die Belastung des Probekörpers bis zum Bruch gestei-
gert; dieser trat bei einer aufgebrachten Druckspannung von p = 104 kp/cm2 
ein. 
4. 2 Versuchskörper 2: Leca, d = 8 cm; Bewehrung -; Feuchtigkeit "' 4, 75 Gew. -%;, 
aufgebrachte Druckspannung o = 40 kp/cm2; Beheiz 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Nach 22 Versuchsminuten brach der Prüfkörper ohne vorherige Anzeichen plötzlic 
zusammen. 
4.3 Versuchskörper 3: Leca, d = 8 cm; Bewahrung -; Feuchtigkeit- 4,75 Gew.-%; 1. 
aufgebrachte Druckspannung a = 20 kp/cm2; Beheizu 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandra~~ entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 1~102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. · 
In der 6. Versuchsminute trat eine geringe oberflächliche Abplatzung mit der 
Flächenausdehnung~ - 3 cm auf. 
Ohne weitere vorherige Anzeichen brach der Prüfkörper nach 29 Versuchsminuten 
plötzlich zusammen. 
4.4 Versuchskörper 4: Leca, d = 10 cm; Bewehrung -; Feuchtigkeit - 4,0 Gew.-~: 
aufgebrachte Druckspannung a = 80 kp/cm2; Beheizung 
einseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 




Von der 28. Versuchsminute bis zum Versuchsende wurde geringer Feuchtigkeits-
austritt auf der dem Feuer abgekehrten.Wandseite beobachtet. 
Betonabplatzungen traten nicht auf. 
Der.Versuch wurde nach 60 min beendet. 
Nach Versuchsende wurde die Belastung des Prüfkörpers.bis zum Bruch gestei-
2 . 
gert; dieser trat bei einer aufgebrachten Druckspannung von p = 112 kp/cm 
ein. 
4.5 Versuchskörper 5: Leca., d = 10 cm; Bewehrung -; Feuchtigkeit ..... 4,0 Gew.-%; 
2 
aufgebrachte Druckspannung cr = 80 kp/cm ; Beheizung 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der EiP~eitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 4. Versuchsminute an wurde geringe Feuchtigkeitsabgabe beobachtet. 
In der 20. Versuchsminute erfolgten schalenartige Abplatzungen auf beiden 
Wandseiten., und nach 21 Minuten brach der Prüfkörper nach einer weiteren Ab-
platzung zusammen. 
4.6 Versuchskörper 6: Leca, d = 10 cm; Bewehrung -; Feuchtigkeit ..... 4,0 Gew.-%; 
aufgebrachte Druckspannung cr = l~O kp/cm2, Behe:l.zung 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Es ~rurde kein wesentlicher Feuchtigkeitsaustritt beobachtet. 
Nach 40 Versuchsminuten brach der Probekörper ohne vorherige Anzeichen 
plötzlich mit lautem Knall zusammen. 
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4.7 Versuchskörper 7: Leca, d = 12 cm; Bewehrung -; Feuchtigkeit- 5,5 Gew.-~J 
aufgebrachte Druckspannung a = 40 kp/cm2; Beheiz 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurv 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Es wurde kein ltesentlicher Feuchtigkeitsaustritt beobachtet. 
Betonabplatzur~en traten nicht auf. 
Der Versuch wurde nach 60 min beendet. 
Nach Versuchsende wurde die Belastung des Prüfkörpers bis zum Bruch gestei-
gert; dieser trat bei einer aufgebrachten Druckspann\lng von a = 95 kp/cm2 ein. 
! 
4.8 Versuchskörper 8: Leca, d = 12 cm; Bewahrung -; Feuchtigkeit- 5,25 Gew.-, 
aufgebrachte Druckspannung a = 80 kp/cm2; Beheizu 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
i 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Es wurde kein wesentlicher Feuchtigkeitsaustritt beobachtet. 
Betonabplatzungen traten nicht auf. 
Der Versuch wurde nach 60 min beendet. 
Nach Versuchsende wurde die Belastung des Prüfkörpers bis zum Bruch gesteigert 
2 I 
dieser trat bei einer aufgebrachten Druckspannung von a = 95 kp/cm ein. 
4.9 Versuchskörper 9: Lec.a, d = 12 cm; Be>'lehrung -; Feuchtigkeit"' 4,5 Gew.-~; 
aufgebrachte Druckspannung a = 100 kp/cm2, Beheizu 
beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Br~~drau~ entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Es wurde kein wesentlicher Feuchtigkeitsaustritt beobachtet. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64743
- 13 -
Betonabplatzungen traten während des Brandversuchs nicht auf. 
Der Versuch wurde nach 60 min beendet. 
Etwa 3 min nach dem Ausschalten der Brenner und der Entlastung des Prüfkörpers 
erfolgte eine große schalenartige Abplatzung. 
4.10 Versuchskörper 10: Leca, d = 10 cm; Bewehrung BStG; Feuchtigkeit 
"' 4, 5 Ge\'r. -%; aufgebrachte Druckspannung cr = 
80.kp/cm2; Beheizung einseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 11. Versuchsminute an wurde Feuchtigkeit auf der dem Feuer abgekehrten 
Wandseite beobachtet. 
In der 11. Versuchsminute platzte die hintere feuerseitige Längskante des Ver-
suchskörpers ab; · weitere Abplatzungen in diesem Bereich erfolgten in der 
18. und 20 Minute. In der 23. Minute platzte auf der Feuerseite eine große 
Schale ab, und die Be;'lehrung wurde freigelegt. Daraufhin \'TUrde der Versuch 
abgebrochen, obgleich die Tragfähigkeit des Prüfkörpers noch nicht erschöpft 
war. 
Bild 2 zeigt den Probekörper nach dem Versuch. 
4.11 Versuchskörper 11: Leca, d = 10 cm; Bewehrupg BStG; Feuchtigkeit 
"'4,5 Gew.-~; aufgebrachte Druckspannung cr = 
80 kp/cm2; Beheizung beidseit-ig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
In der 8. Versuchsminute \'rurde eine Verfärbung des Prüfkörpers infolge Feuch-
tigkeit festgestellt. In der 13. Minute trat etwas Wasser aus großen Poren aus. 
In der 18. Versuchsminute erfolgten die ersten Abplatzungen, durch die der 
Versuchskörper sofort zusammenbrach. 
Bilder 3 und 4 zeigen den Probekörper nach dem Versuch. 
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4.12 Versuchskörper 12: Leca, d = 10 cm; Bewehrung St III; Feuchtigkeit 
- 4,75 Gew.-%; aufgebrachte D~Jckspannung 
o = So kp/cm2; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Nach 7 Versuchsminuten l1Urde eine leichte Dunklerfärbung des Prüfkörpers 
durch Feuchtigkeit beobachtet. Z~r selben Zeit war ein Knistern hörbar. 
Ohne weitere vorherige Anzeichen brach der Prüfkörper nach 29 Versuchsminuten 
plötzlich mit lautem Knall zusa~en. 
Bild 5 zeigt den Probekörper nach dem Versuch. 
4.13 Versuchskörper 13: Leca, d = 12 cm; Bewehrung BStG; Feuchtigkeit 
- 4,5 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
o = So kp/cm2; Beheizur~ beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandrau~ entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 17. bis zur 28. Versuchsminute wurde Feuchtigkeitsaustritt aus großen 
Poren beobachtet. 
In der 31. Versuchsminute trat eine groß~ schalige, einseitige Abplatzung auf, 
wodurch der Prüfkörper versagte (Lastabfall in den Pressen). 
Bild 6 zeigt den Probekörper nach dem Versuch. 
4.14 Versuchskörper 14: Leca, d = 12 cm, Bewehrung BStG; Feuchtigkeit 
~ 4,5 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
o = 40 kp/cm2; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 15. bis zur 28. Versuchsminute wurde Feuchtigkeitsaustritt aus großen 
Poren beobachtet. 
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In der 30. Versuchsminute trat eine einseitige schalige Abplatzung auf, die 
die Bewehrung freilegte. Die Bewehrung verformte sich sofort. Aus der Bruch-
fläche wurden laufend Betonbrocken herausgesprengt. In der 33. Minute platzte 
eine weitere große Schale ab. Daraufhin wurde der Versuch abgebrochen, ob-
gleich die Tragfähigkeit des Prüfkörpers noch nicht erschöpft war. 
Bild 7 zeigt den Probekörper nach dem Versuch. 
4.15 Versuchskörper 15: Leca, d = 12 cm; Bewahrung St III, Feuchtigkeit 
~ 4,5 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
a = 80 kp/cm2; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
In der 23. Versuchsminute wurde geringer Feuchtigkeitsaustritt aus großen 
Poren beobachtet. 
Betonabplatzungen traten nicht auf. 
Der Versuch wurde nach 60 min beendet. 
15 Stunden nach Versuchsende wurde die Belastung des Probel~örpers bis zum 
Bruch gesteigert; dieser trat bei einer aufgebrachten Druckspannung von 
. a = 121J. kp/cm2 ein. 
4.16 Versuchskörner 16: Norli t, d = 10 cm; Bewahrung St III; Feuchtig.'l(ei t 
~ 5,5 Gew.-a; aufgebrachte Druckspannung 
a = 100 kp/cm2; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entspr~ch der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichur~en von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 9. Versuchsminute an wurde geringer Feuchtigkeitsaustritt aus großen 
Poren beobachtet. 
In der 15. Versuchs~inute erfolgte eine Abplatzung an der vorderen Längskante 
des Prüfkörpers und in der 17. Minute eine ähnliche an der hinteren Längskante. 
Aus den Bruchflächen wurden fortlaufend weitere Betonbrocken herausgesprengt. 
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In der 24. Minute platzten auf beiden Seiten Schalen ab, und die Bewehrung 
wurde freigelegt. In der 26. Minute versagte der Prüfkörper (Lastabfall in 
den Pressen). 
Bilder 8 und 9 zeigen den Probekörper nach dem Versuch. 
4.17 Versuchskörper 17: Norlit, d = 10 cm; Bewehrung St III; Feuchtigkeit 
~ 5.5 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
. 2 . 
a = 100 kp/cm ; Beheizung einseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandra~~ entsprach der Einheitstemperaturkurv~ 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 19. Versuchsminute an wurde Feuchtigkeitsaustritt auf der nicht be-
flammten Seite des Prüfkörpers beobachtet. 
In der 12. Versuchsminute platzte die hintere feuerseitige Längskante des 
Probekörpers ab. In der 14. Minute erfolgte eine große schalige Abplatzung 
auf der beflammten Seite. Aus der Bruchfläche wurden fortlaufend Betonbrocken 
herausgesprengt. In der 19. Minute wurde der Mittelbügel der Bewehrung sicht-
bar. In der 21. Minute wurde die Vertikalbewahrung freigelegt und bog sofort 
aus. In der 26. Versuchsminute brach der Prüfkörper zusammen. 
Bild 10 und 11 zeigen den Probekörper nach dem Versuch. 
4.18 Versuchskörper 18: Norlit, d = 12 cm; Bewehrung BStG; Feuchtigkeit 
- 3,75 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
a = 100 kp/cm2; Beheizung b~idseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandrau~ entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
In der 11. Versuchsminute wurde Feuchtigkeitsaustritt aus großen Poren beob-
achtet. In der 16. Minute wurde eine Dunklerfärbung infolge Feuchtigkeit fest-
gestellt. Bis zur 20·. Minute war der Prüfkörper weitgehend abgetrocknet. 
In der 25. Versuchsminute trat eine einseitige schalige Abplatzung auf, woaurc 
die Bewehrung sichtbar wurde. Aus der Bruchfläche wurden laufend weitere Be-
tonbrocken herausgesprengt. In der 27. Minute erfolgte auch auf der anderen 
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Prüfkörperseite eine scha1ige Abp1atzung. In der 28. Minute bog sich der frei-
gelegte Stahl aus. Bis zur )0. Minute wurden fortlaufend weitere Abplatzungen 
auf beiden Seiten beobachtet. Nach 30 min wurde der Versuch abgebrochen, ob-
gleich die Tragfähigkeit des Prüfkörpers noch nicht erschöpft war. 
Bilder 12 und 13 zeigen den Probekörper nach dem Versuch. 
4.19'Versuchsköroer 19: Norlit, d = 12 cm;,Bewehrung BStG; Feuchtigkeit 
~ 3,75 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
. 2 
a = 50 kp/cm ; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraum entsprach der Einheitstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 11. bis zur 27. Versuchsminute wurde geringer Feuchtigkeitsaustritt 
aus großen Poren beobachtet. 
In der 51. rl!inute brach der Prüfkörper ohne vorherige Anzeichen plötzlich zu-
sammen. 
4.20 Versuchskörper 20: :Norlit, d = 12 cm; BO\'Iehrung St III; Feuchtigkeit 
- 3,75 Gew.-%; aufgebrachte Druckspannung 
a = 50 kp/cm2; Beheizung beidseitig. 
Der Temperatur-Zeit-Verlauf im Brandraurn entsprach der Ein.ltei tstemperaturkurve 
nach DIN 4102; geringe Abweichungen von der Sollkurve lagen im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Von der 16. bis zur 30. Versuchsminute \'lUrde geringer Feuchtigkeitsaustritt aus 
großen Poren beobachtet. 




5· Zusammenstellung der ~rgebnisse aller Brandversuchsreihen I 
! 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Brandversuche an wandartigen Elementen 1 
unter einachsiger Druckbeanspruchung zusammengestellt, wobei auch die in [1] 
und.[2] beschriebenen Versuche herangezogen werden. Dabei wird zunächst die 
Einteilung unbewehrt-bevrehrt und einseitig beflammt - beidseitig bef1ammt 
vorgenommen. 
Die durchlaufende Numerierung entspricht nicht Tafel 1 und Abschnitt 4. 
T a f e 1 2 (vgl. Anlage 4) 








Roh- Wand-Betonfe- Feuchte 





1 detoon LB450 1,32 6, 75 8,9 
2 detoon LB 450 1,32 6.75 8,9 
3 · detoon LB450 1,32 8,9 
4 detoon LB450 1,32 6,3 
5 detoon LB450 1,32 6,3 
6 Norlit LB 300 10,8 
7 Norlit LB 300 1,39 4,25 
8 Norlit LB 300 1,39 4,25·. 
9 Nor1it LB 300 1,39 3,25 4,5 
10 Leca LB 225 1,17 4,0 4,7 
11 Norlit LB 300 1,39 5.25 7.3 
12 Nor1it LB 300 1,39 8, 5 11,9 






























keine Abplatzg .. 
60' Versuchsend 












' keine Abplatzg. , 
6o• Versuchsend. 
t ~--~--------~------~--------_.------~----~----._ ______ ._ ____________ ~11 
+ in Abänderung von [1] und [2] sind hier die Trockenroh;J-ichten angegeben. 
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' T a f e 1 3 (vgl. Anlage 5) I 
I unbewehrte, zweiseitig befl~mte PrUfkörper 
! 
1 i 
] Lfd. Zuschlag- Betonfe- Roh- Feuchte Wand- Druck-
Nr. stoff stigkeit dichte '?tr Gew.-% Val.-% dicke spannung Ergebnis ~g/dm3] [cm] ,ll{p/cm2] 
14 Nor1it LB 300 1,39 5.5 1,6 12 100 keine Abp1atzg. 
60' Versuchsende 
15 Nor1it LB 300 1,39 8,5 11,9 12 100 keine Abp1atzg. 
60' Versuchsende 
16 Norlit LB 300 1,39 5.0 6,9 12 120 keine Abplatzg. 
34' Bruch 
-
17 Leca LB 225 1,17 5.5 6,4 12 40 keine Abplatzg. 
60' Versuchsende 
18 Leca LB 225 1,17 5.25 6,1 12 so keine Abplatzg. 
= 60' Versuchsende 
ng 
19 Leca LB 225 1.,17 4,5 5.3 12 100 keine Abplatzg. 
60' Versuchsende 
ngl· 20 detoon LB 1+50 1.,32 4, 75 6,3 10 100 keine Abp1atzg. 
60' Versuchsende 
ng~ 21 Nor1it LB 300 1,39 7.75 10,8 10 100 keine Abp1atzg. :mo 
1~2· Bruch 
1:g .. 
22 Nor1it LB 300 1,39 4,25 5.9 10 100 keine Abplatzg. ~n<' 
44' Bruch 
~g. 
23 Nor1it LB 300 1,39 3,25 4,5 10 120 26' Abp1atzungen mc 
30' Versuchsende 
:g. 
24 Leca LB 225 1,17 4,0 4,7 10 80 20' Abplatzungen mc 
21' Bruch 
:g. 
25 Leca LB 225 1,17 4.,0 4,7 10 40 keine Abp1atzg. ~nc 
40' Bruch 
:g. 




27 Leca LB 225 1,17 4,75 5,6. 8 40 keine Abp1atzg. ndl 
22' Bruch 
g., 














Ta f e 1 4 (vgl. Anlage 6) 
bewehrte, einseitig beflammte Prüfkörper 
I 
. 
Lfd. Zuschlag- Betonfe- Roh- Feuchte Wand- Druck-
Nr. stoff/ stigkeit dichte ~tr Gew. -% Vol.-% dicke spannu!].g Ergebnis Bewehrung [kg/dm3J [cm] [kp/cm2J 
29 Norlit/ LB 300 1,39 6"0 8,3 10 100 2e Abplatzun! 
BStG 30' Versuchse1' 
30 Norlit/ LB 300 1,39 5,5 7.5 10 100 12" Abpla tzU!lb. 
St III 26' BrUch I 
I 
31 Leca/ LB 225 1,17 4,5 5.3 10 8o 11' Abp1atzuns, 
BStG 2Y Versuchsen 
T a f e 1 5 (vg1. Anlage 7) 
bewehrte, zweiseitig befla~~te Prüfkörper 
Lfd. Zuschlag- Betonfe- Roh- Feuchte Wand- Druck-
Nr. stoff/ stigkeit dichte '?· Gew.-% Vol.-% dicke spannuoo Ergebnis Bewehrung [kg/ dm3J .:rr [cmJ [kp/cm2J 
32 Norlit/ LB 300 1,39 3,75 5,2 12 100 251 Abp1atzung~ 
BStG 30' Versuch~en: 
33 Nor1it/ LB 300 1,39 3.75 5,2 12 50 keine Abp1a tzg~ 
BStG 51' Bruch I 
34 Norlit/ LB 300 1,39 3.75 5.2 12 50 keine Abp1atzg 
St III . 5Y Bruch 
35 Leca/ LB 225 1,17 4,5 5,3 12 80 keine Abplatzg 
BStG 31' Bruch ' 
36 Leca/ LB 225 1,17 4.5 5.3 12 40 30" Abplatzung 
i 
BStG 33• Versuchsen 
37 Leca/ LB 225 1,17 4,5 5.3 12 8o keine Abplatzg 
St III 60• Versuchsen 
38 Norlit/ LB 300 1.,39 8,75 12,2 10 100 keine Abp1atzg: 
St III 60' Versuchsem 
39 Norlit/ LB 300 1,39 7,25 10,1 10 75 8· Abp1atzg. 
BStG 24" Bruch 
40 Nor1it/ LB 300 1.,39 6,0 8,3 10 100 14" Abp1atzg. 
BStG 25" Versuchsem 
41 Nor1it/ LB 300 1,39 5 .. 5 7,6 10 100 15" Abp1atzg. 
St III 26" Bruch 
42 Nor11t/ LB 300 1,39 4,25 5,9 10 100 keine Abp1atzg, 
St III 6o' Versuchseno 
43 Leca/ LB 225 1,17 4,75 5.6 10 80 keine Abp1atzg, 
St III 29' Bruch 
44 Leca/ LB 225 1,17 4,5 5,3 1~ 80 18" Abp1atzungfl 
BStG 18• Bruch 
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Aus der Zusammenstellung, besonders den Anlagen 4 - 7 werden folgende Ten-
denzen deutlich: 
einseitig beflammte PrUfkörper verhalten sich günstiger als beidseitig 
beflammte; 
Prüfkörper mit hohem Fettchtegehalt sind abplatzgefährdeter als trockenere; 
bewehrte Prüfkörper zeigen stärkere Tendenz zum Abplatzen als unbewehrte; 
bei dickeren Prüfkörpern treten Abplatzungen seltener auf als bei dünnen; 
signifikante Unterschiede im Verhalten der verschiedenen Zuschlagstoffe 
·sind nicht festzustellen; 
ein wesentlicher Einfluß der aufgebrachten Druckspa~~ung ist im Bereich 
der untersuchten Proben nicht festzustellen; 
früh einsetzende Abplatzungen (fr~~este Beobachtung in der 11. Versuchs-
minute) fUhren im allgem~inen erst nach häufig sich wiederholenden Ab-
sprengungen zum Versagen des Prüfkörpers; 
in späteren Versuchsstadien (Beobachtungen in der )4. bis 55. Versuchs-
minute) wurde plötzliches Zusammenbrechen der Versuchskörper beobachtet; 
einmal einsetzende Abplatzungen kom~en im allgemeinen nicht mehr zur Ruhe 
sondern führen zum Bruch. 
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6. Abschätzung der Ursachen des Abplatzens von Konstruktionsleichtbeton 
Nach 'neuesten Untersuchungen von Meyer-Ottens [.3] sind die Ursachen des explo. 
sionsartigen Abplatzens von Normalbeton ttnter Brandbeanspruchung in folgendem 
zu suchen: 
1. Durch ausströmenden \lfasserda~pf werden an den Porem1andungen Reibungs-
kräfte erzeugt, die zu Zugspannunge~ im Beton führen. 
2. Durch ungleichmäßige Erwärmung des Querschnitts entstehen Eigenspannun-
gen, deren Größe die Beton-Zugfestigkeit sehr bald überschreiten und 
zu plötzlicher Rißbildung vom Querschnittsinneren (bei zweiseitiger 
Beflammung) her führen. 
3. Bei bewehrten Querscl1nitten werden durch den unterschiedlichen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten von Beton und Stahl Zwängungsspan.."lungen -
radiale Druckspannungen und tangentiale Zugspannungen - an der Stahl-
oberfläche erzeugt. 
4. Eine Spannungsüberlagerung erfolgt durch äußere Belastungen, wobei es 
sich gezeigt hs.t, daß hohe Druckspannungen unglinstig wirken. 
5. Abplatzungen werden hervorgerufen durch einer1 räumlichen Spannungszu-
stand, der bei Anwesenheit aller oder mehrerer der vorgenannten Fakto-
ren aufgebaut wird. 
6. Hydrostatischer Wasserdampfdruck vrird als Ursache von explosionsartigen 
Abplatzungen ausgeschlossen. 
Die Ursachen des Abplatzens von Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge sind ver-
mutlich ähnlich wie beim Normalbeton. Im folgenden wird untersucht, wie sich 
die Verhältnisse aufgrund ande:i:'er Ivlaterialeigenschaften ändern und ob weitere 
Ursachen in Betracht zu ziehen sind. 
Über die Materialkennwerte selbst - insbesondere den temperaturbedingten Ab-
fall des E-Moduls, die Wärmeausdehnung im Bereich hoher Temperaturen sowie 
Porositätsdaten - müssen hier Annahmen getroffen werden, da Grundlagenunter-
suchungen noch fehlen. Die folgenden Berechnungen können daher nicht mehr als 
größenordnungsmäßige Abschätzungen sein. 
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6.1 Spannungen durch ausströmenden Wasserdampf 
Meyer-Ottens ermittelt als Hauptursache des Abplatzens von Normalbeton Beton-
zug~pannungen, die durch Reibung an den Porenwandungen bei 1a~inar ausströ-
mendem Ws.sserdnmpf entstehen.· Ihre Größe gibt er wie folgt an: 






= Feuchte des Betons (Gew.-%) 
= Geschwindigkeit der Verda~pfungsfront (cm/min) 
= Eindringtiefe der Verdampfungsfront (cm) 
:::: Porosität (%) 
= Dampfdichte ~ 0,58 kg/m3 
= Anzahl der Poren, in denen eine laminare Strömung statt-
finden kann (l/cm2) 
und )H 0 in (kg/ m3) 2 
Bei einer entsprechenden Ermittltlll3 für Leichtbeton aus geblähten Zuschlag-
stoffen ist man derzeit noch auf grobe Schätzungen angewiesen, da über Ge-
samtporosität und Porer~rößenverteilung keine Untersuchungen vorliegen. 
Weig1er und Kar1 [4J geben die Porosität von geblähten Leichtzuschlagstoffen 




40 - 55% 
45 - 75% 
45 - 55% 
Die Porosität des Zementsteins kann - z. B. nach Romberg [5]- zu rd. 
45 - 50 % angenommen werden. 
Vernachlässigt man den Einfluß der Beimengung von 5 Vol.-% Quarzfeinsand an 
den verollendeten L;ichtbetonmischungen, so kann die Gesamtporosität grob an-
genommen werden zu 
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Besti~~ungen der Porengrößenverteilung, die Waubke [6} an Norlit-Leichtzu-
schlag durchführte, zeigen ir..nerhalb der hier interessierenden Porengrößen 
(r < 0,075 p) erhebliche Streuungen. Wertet man Nessungen, die jeweils 
etwa mittlere Werte für die einzelnen Kornfraktionen darstellen, aus, so 
ergeben sich Porenanzahlen mit r ~ 0,075 p wie folgt: 
t""y-n 
108 2 Körnung 0 3 Elaminar 11,9 Stck/cm 
" 3 - 7 
r-n II 7,6 108 " 
" 7 - 15 11 4,5 10
8 II 
" . 15 - 25 " 3,7 • 10
8 
" 
Setzt man die von Meyer-Ottens angegebene Normalbetonporenzahl 
rm 
\,;" = 3,9 • 108 Stck/cm2: Qam -
rh 
stellvertretend für die Nörtelmatrix (Zement + Quarzfeinsand), so läßt sich-' 
mit allen Vorbehalten - die Porenzahl des hier ver-t~endeten Norlit-Betons er-
mitteln. 
T a f e 1 6 
Porenzahl lAlamina.~.- für einen Nörlit-Beton 
Anteil an der Porenzahl gei·dchtete 
Bestandteil Mischung ~lam Porenzahl 1 Vol.-·% 108/cm2 108/cm2 
Zement 118) 20 3,9 0,78 50] Quarzfeinsand 
Norlit 0 - 3 182 22 11,9 2,62 
Norlit 3 - 7 133 16 7,6 1,22 
Norlit 7 - 15 180 22 4,5 0,99 
Norlit 15 - 25 165 20 3,7 0,74 
...t:::n\ 










Die Betonzugspannung info1ge Wasserdampfst.römun...r:; kann nun.'l'Jehr in Abhängigkai t 
von f, ) Bet' v100 und x ausgedrückt werden 
8 8 -12 6 8 TI • 2,1 • 10 • 1000 • ,35 • 10 
10
3 . I';() • f • ~ Bet • V 100 • X 
/V • 0,58 
-3 . 2 
1,2. 10 _f. fBet. vlOO. X (kp/cm) 
Die weitere Abschätzung Hird am Beispiel des Prüfkörpers 23 (Versuchskörper g 
in Il]) durchgeführt. Auf Anlage 8 ist die Temperatur im Quersch.l1i tt zum Zeit-
punkt des Beginns der Abplatzungen dargestellt. Nach 26 Versuchsminuten ist 
die Verdampfungsfront etwa 4 cm in den Quersclmi tt eingedrungen. Somit: 
4 
v100 = 26 = 0,1511- cm/min 
x = 4 cm; weiterhin 
P = 1390 kg/m3 
met 
f = 3,3 Gew.-% 
Zum Zeitpu1llit des Versagens dürften in diesem Prüfkörper infolge Wasserdampf-
strömung Zugspannungen folgender Größenordnung geherrscht haben: 
-3 . 2 
af = 1,2 • 10 • 3,3 • 1390 • 0,1511- • 4 = 3,4 kp/cm 
Diese Spannung ist im Vergleich zum Normalbeton sehr gering. 
Als zv1ei tes Beispiel möge der PrüfkÖrper 39 (Versuchskörper 6 in [2]) dienen. 
; Er hatte besonde:r-s hohenFeuchtegehal t, und die Abplatzungen setzten früh (zum 
frühesten beobachteten Zei tpul'.kt), nach 8 Versuchsminuten ein. Damit wmr auch 
die Geschwindigkeit der Verdampfungsfront relativ groß. 
~Bet = 1390 kg/m3 
·r = 7,25 Gew.-% 
X = 2,5 cm (nach Versuchsprotokoll) 
= 8 min 
= 0,)1 cm/min 
= 1,2 • 10-3 . 7,25 • 1390 • 0,31 • 2,5 = 9,4 kp/cm2 
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Es zeigt sichß daß auch hier - bei sehr ungünstigen F'euchteverhäl tnissen -
die auftretende Zugspannung gering ist.· 
Die durch ausströmenden Wasserdampf entstehenden Betonzugspannungen können 
demzufolge beim Leichtbeton aus geblähten Zuschlagstoffen nicht als Haupt-
ursache des explosionsartigen Abplatzens unter Feuerangriff angesehen werden. 
Diese Aussage ist zu überprüfen, wenn Untersuchungen über Porositätsdaten 
und Porengrößenverteilungen von Konstruktions-Leichtbetonen vorliegen. 
6.2 Spannungen durch ungleichmäßige Erwärmung des Querschnitts 
Die Länge der Risse, die beim Oberschreiten der Betonzugfestigkeit infolge 




2 E.(xr) • o&T 
; mit 
ß :::: Betonzugfestigkeit 
z 
E(xr) = E-.fvlodul des Betons am Rißende, temperaturbedingt 
<i"T = Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons 
T = Temperatur am Prüfkörperrand R 
T = Temperatur in Prüfkörpermitte m 
für einen beidseitig beflammten Prüfkörper, gemessen von Mitte Prüfkörper. 
Diese Formel kann auch für Konstr~~tionsleichtbeton angewendet werden. Da-





= 1,4 t/m3 
3y 2' 2 2 
= 0,23 ß = 2,22 N/mm ~ 22,2 kp/cm nach CEB-Lightweiht WS 
Manual [7 J 
= 110.000 kp/cm2 nach den Richtlinien [8] 





z. B. zum ZeitpurMt des Versagens im Prüf-
körper 23 (Versuchskörper g in [1]) vorhanden 
bei einer Prüfkörperdicke d = 10 cm (verg1. 
Anl. 8). 
Uber die Veränderung des E-Moduls von Leichtbetonen unter erhöhter Temperatur 
ist bisher wenig bekannt. Untersuchungen von Harmathy und Berndt [10] lassen 
die Vermutung zu, daß der Abfall des E-Moduls in Temperaturabhängigkeit nicht 
wesentlich anders verläuft als bei Normalbeton. Es wird daher der von Meyer-
Ottens angesetzte Verlauf 
E = E (1,03 - 1,32 · lo-3 T) 
0 
übernommen. Die Rißlänge.für ein 10 cm dickes Leichtbetonelement ergibt sich 
dann zu 
Vergleicht man d~~it die von Meyer-Ottens angegebenen Rißlängen 
b 
xr = 0,81 2 bei 8 cm dicken Elementen und 
b 
xr = 0,84 2 bei 12 cm dicken Elementen, 
so scheint - unter Vorbehalt der nicht genügend gesicherten rilatcrialwerte -
.ein etwas ungünstigeres Verhalten des Leichtbetons vorzuliegen. 
6.3 Spa_nnungen aus unterschiedlicher Dehnung von Bewehrung und Beton 
Die Ringzugspannungen, die entstehen, wenn sich ein Stahlstab bei Erwärmung 
... stärker ausdehnt als der umgebende Beton~ könne~ nach Timoshenko [11] ermi t-
telt werden. Meyer-Ottens·hat danach folgende Formel entwickelt: 
mit 
'1lz = 1 + Pr3 1 - Pst ; 




Differenz der \·lärmeausdehnungskoeffi zienten 
von Stahl und Beton 
ß T = Temperaturerhöhung in Bewehrungsebene 
113 Querdehnzahl von Beton 
~St = Querdehnzahl von Stahl 
E B = E-Modul des Betons in Bewehrungsebene, temperaturbe 
E St · = E-Ivlodul der Bewehrung, temperaturbedingt 
Diese Formel ist selbstverständlich auch fUr Stahlleichtbeton gültig. Folgende 
Annahmen werden für die Spannungs.ermi ttlung getroffen: 
c:J,TB = 
~TSt = 






c St = 
-6 -1 7, 5 • 10 grd nach Heufers [9 J 
11 • lo-6 grd-l 
350 - 20 = 330 grd, z. B. zum Zeitpu~~t des Versage , 
im Prüfkörper 23 (Versuchskörper g in [1]) in der ge ' 
dachten Bewehrungsebene vorhanden bei einer Prüfkör-
perdicke d = 10 cm (vgl. Anl. 8). 
0,2 nach Heufer's [9] 
0"3 
110.000 kp/cm2 nach den Richtlinien [8]für einen 
Leichtbeton mit ~ = 1 4 t/m3 1tr , 
E (1,03 - 1,32 • 10-3 T) nach Neyer-Ottens [3 J 0 
2,12 • 106 - 804 T 
Die Ringzugspannungen ergeben sich damit zu 
2 
oR = 60 kp/cm • 
z 
Das bedeutet, daß die Zugfestigkeit von Konstruktionsleichtbetonen weit über-
schritten ist und Risse im Bereich der Bewehrung auftreten müssen. Allerdings 
ist diese Formel stark von der Lage der Bewehrung - mehr oder weniger tief im 
Beton eingebettet - abhängig. Der oben angegebene Wert gilt für einen Abstand 
der Stabachse vom beflammten Betonrand a = 1,5 cm. Bei tiefer im Beton liegen-
der Bewehrung nimmt die Ringzugspannung ab. Die Prüfkörperdicke gewinnt erst 
bei tiefer eingebettetem Stahl an Bedeutung, da 6 T in Oberflächennähe nicht 
so stark von der Dicke beeinflußt wird. 
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Das deutlich schlechtere Verhalten bewehrter Prüfkörper gegenüber unbewehrten 
kann durch die vorstehenden Ausführungen erklärt werden. 
6.4 Einflußmöglic~~eiten von hydrostatischem Wasserdampfdruck 
Aus den Versuchsergebnissen ist allgemein abzuleiten, daß Prüfkörper mit hohem 
Feuchtigkeitsgehalt abplatzgefährdeter sind als trockenere. Einmal einsetzende 
Abplatzungen kommen in der Regel nicht mehr zur Rllile sondern führen zum Bruch. 
Diese Sachverhalte lassen die Vermutung zu, daß schnell expandierender Was-
serdampf eine mögliche Ursache für die Betonzerstörung sein kann. 
Unter 6.1 wurde gezeigt, daß die Spannungen, die der strömende Wasserdampf 
erzeugt, im Vergleich zum Normalbeton gering sind. Dampfströmungen hoher Ge-
schwindigkeit können jedoch nur bei hohem Druckgefälle entstehen. \'Jährend im 
Normalbeton nach vlaubke [12] und Meyer-Ottens [3 J diese enorm hohen hydrosta-
tischen H20-Drucke aufgrund der homogenen Verteilung der Porosität keine Ab-
platzungen verursachen, liegen die Verhältnisse in einem Leichtbeton grund-
sätzlich anders. Hier existieren eine homogene Mörtelmatrix mit einer gleich-
mäßig verteilten Porosität neben einzelnen, von einer relativ dichten "Haut" 
umschlossenen Z entren hoher Porosität, den Blähten- bzw. Blähschieferkärnern. 
Bei ausreichend hoher Aufheizgeschv1indigkei t und entsprechend hoher Wassersättigung 
des Zuschlages können von diesen Zuschla~~örnern große hydrostatische Wasser-
dampfdrucke entw~ckelt werden. Aus Anlage 9 geht hervor, daß bei einem Poren-
füllungsgrad von 5 Vol.-% mit H20, entsprechend einer Gasdichte von ) = 
0,05 g/cm3 bei 500 °C ein hydrostatischer H20-Druck ca. 150 Bar entwickelt 
wird (Dampfdrucke von H20 nach G. W. Kennedy [13]). 
Daß hydrostatisch~ H20-Drucke in der Größenordnung von 50 bis 300 Bar in Ein-
zelporen Abplatzungen verursachen können, wurde von Bache und Isen [ 14 J ge-
zeigt. In ihren Versuchen wurden die über einbetonierte Gummibällchen aufge-
brachten Drucke gemessen, die zu Abplatzungen führten (Anl. 10). Diese Unter-
suchungen ergaben folgende in Anl. 11 wiedergegebene Beziehung zwischen dem 
hydrostatischen Druck in einer Pore und der Zugspannung im Beton gegenüber dem 




= 0,3 + 9,5 d ; mit 
2 p = hydrostatischer Druck (Bar ~ kp/ cm ) 
2 
az = Betonzugspannung (kp/cm ) 
h = Abstand der Porenoberfläche von der 
Betonoberfläche (mm) 
d = Porendurchmesser (mm) 
. h 
gültig für den Bereich 0,07 < d < 0,90. 
Aus diesen Gesetzmäßigkelten folgt z. B., daß ein als "Pore" angesehenes 
Bläntonkorn vom Durchmesser d ~ 15 mm und einem H2o-r.üllungsgrad von nur 
3 Val.-% bei 400 °e eineq H26-Druck von p - 90 Bar entwickelt. Bei einem 
Abstand h = 5 mm zur Betonoberfläche e~tsteht daraus eine Betonzugspannung 
von a "' 30 kp/ cm2 • Berücksichtigt man, daß auf der einen Seite die Beton-· 
z 
zugfestigkeitbei 400 °e mit Sicherheit 't';eit unter 30 kp/cm2 liegt u:nd we-
sentlich höhere Wassergehalte im Beton bei den Abplatzversuchen festge-
stellt wurden, zum anderen aber geringe Wasserdampfmengen durch die Poro-
sität der Mörtelmatrix bei langsamer Aufheizgeschwindigkeit vorzeitig ent-
weichen können, so erscheint dieser rvrechanismus der Dampfdruc1<entw1cklung 
eine plausible Erklärung für das Abplatzverhalten von Konstru_~tionsleicht­
beton unter Brandeinwirkung zu sein. 
6.5 Abplatzungen durch Volumenvergrößerung der Zuschläge 
AbplatzuP~en an Leichtbetonen unter Feuereinwirkung lassen zunächst den Ver-
dacht aufkommen, die Zuschlagstoffe, seien es nun Blähtone oder Blähschiefer, 
könnten durch ein mögliches 11 Nachblähen" die Ursache hierfür sein. Betrachtet 
man jedoch den Vorgang des Blähens gewisser blähfähiger Tonarten unter Ein-
fluß hoher Temperaturen, so muß dieser Verdacht wieder fallengelassen wer-
den. 
Für das Blähvermögen von Tonen und Schiefern sind deren Gehalte an Fe3o4, 
Fe2o3, an organischen Substanzen und eaeo3 von maßgeblicher Bedeutung 
(vgl. [15] und [16]). Daneben muß der Ton bzw. der Schiefer bei Temperaturen 
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von 1200 bis 1.300 °C in den pyroplastischen Zusta.nd übergehen. Als haupt-
. . 
sächliche Blähgasquellen sind die Redoxre~~tionen zwischen den Eisenoxiden 
und dem Kohlenstoff der organischen Substanzen anzusehen. 
z. B. 3 Fe2o3 + c ---. 2 Fe3o4 +CO · 
Fe3o4 + CO ---+ 3 FeO + co2 
Die thermische Dissoziation von Calcit und Dolomit in Oxide und co2 dürfte 
nur untergeordnete Bedeutung haben. 
Vergleicht man nun diese Voraussetzungen, die zum Blähvermögen von Tonen 
notwendig sind, mit den Temperaturen von 300 - 600 °C, welche während der 
Abplatzversuche in Oberflächenschichten der Leichtbetonplatten nach 10 bis 
40 Versuchsminuten auftreten können, so muß man erkennen, daß ein Zusammen-
hang zwischen dem Abplatzverhalten von Leichtbetonen und einem möglichen 
Nachblähen von Zuschlagstoffen nicht bestehen kann. 
6~6 Spannungen aus unterschiedlicher Dehilung von Zuschlag:o;corn und Mörtelmatrix 
Untersuchungen über den Einfluß verschiedener \·lärmedehnung von ~1örtelmatrix 
und Zuschlagstoff auf die Eigenschaften von Normalbeton sind schon verschie-
dentlich durcrlßeführt \'lorden, z. B. von Wischers [17] .. Hähl t mari als Modell 
ein Kugelelement, so entstehen in der Berührungsfläche zwischen Zuschlagkorn 
und Zementstein theoretisch die Tangentialspannungen at und die Radialspan-





= 2 ['b3 
. b3 
=-
b3 + ( 3 
b -
b.T (d. - ct TI-1) TK 
1 -r /1.1 ] 
; 
a3 1 - 2 pk iJM 3). ( + -) + 
E k t: 2t:M + 2a '-M 
6 T (d.TK - oC'IT-1) ; mit 
3 1- ~ 1 -- 2 +~+ Pj< 2a ) • (. ) 
a3 2EM I: EK '-M 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64743
- 32 -
~ = Temperaturerhöhung in betrachtetem Element 
c( = Wärmeausdehnungskoeffizient des Zuschlags 
TK 
dv = Wärmeausdehnungskoeffizient des Hörteis 
TM 
~ = Querdehnzahl des Zuschlags 
flr1 Querdeh..t"lzahl des Nörtels 
~ = [ -rviodul des Zuschlags, temperaturbedingt 
[M = E -Modul des r.fcirtels, 
b = Radius des Zuschlagskorns + umgebender Kortelschale 
s.. = -Radius des Zuschlagskorns 
Die hier besonders interessierenden Tangentialspannu~en 'tlerden beim Leicht-
beton mit den Annahmen . 
~1 6 -6 -1 
v-TK = 3, 5 "* • 10 grd 
-l -6 1 ~™ = 10 • 10 grd -
nach Weigler und Karl [ l~ 1 
nach Weigler und Karl [4 J 
zu Druckspannungen. Sie haben also die umgekehrte Tendenz wie alle vorher un-
tersuchten Einflüsse und dürfen daher als Ursache des explosionsartigen Ab-
platzens ausgeschlossen werden. 
Betrachtet man das bisher nicht untersuchte Phä..."lomen des plötzlichEm Zusam-
. menbruchs einiger Prüfkörper in einem späteren Versuchsstadium (34. bis 
55· Versuchsminute), so ergibt sich folgende Situation für einen 10 cm 
dicken Prüfkörper nach 40 min Versuchsdauer: 
~ 400 grd (gemittelt über den Querschnitt) 
'1vi = 0,2 
50.000 .. 110.000 kp/cm2 
80.000 • (1,03 - 1,32 • 
nach Weigler und Karl [4] 
. -3 ) 2 10 T = 40.000 kp/cm 
E0M ~ 260.000 kp/cm2 nach Locher und Wischers [18] 
EM = 260.000 • (1,03 - 1,32 • l0-3T) = 130.000 kp/cm2 
a. - 0 5 cm 
· = .0'6 ) angenommene Hittelwerte b - , cm 
at = - 16o kp/cm2 
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Dieser Wert für zusätzliche Druckspannungen im Mörtelgerüst ist mit Sicher-
heit •zu hoch; Spannungen dieser Größenordnung würden z. B. bei einem auf 
i. M. 400 °C erwärmten LB 300 schon ohne zusätzlich ~ufgebrachte Lasten 
immer zum Bruch führen. Das ist in den Versuchsreihen aber kcines>'legs der 
Fall gewesen. 
Es ist zu berücksichtigen, daß bei "der durchgeführten Berechnung nur grobe 
Mittelwerte eingesetzt werden konnten und.daß vor allem gewisse "Warmkriech"-
Einflüsse nicht erfaßbar sind. 
Im Gegensatz zum Normalbeton wird beim Leichtbeton die Kraftübertragung im 
wesentlichen vom Mörtelgerüst übernommen, das erheblich steifer als die Zu-
schlagskörner ist. Die Hauptspannungsrichtung ist gleichlaufend mit der Rich-
tung der oben ermittelten Gefügespannungen (vgl. Anl. 12). Es wird daher ·ver-
mutet, daß das Am'lachsen von Gefügespannungen z11ischen Zuschlagskorn und Ze-
mentstein ursächlich beteiligt ist am plötzlichen Zusammenbruch unter äußerer 
Last stehender Leichtbetonprüfkörper in relativ späten Versuchsstadien. Ent-
sprechende Erscheinungen wurden an Prüfkörpern aus Normalbeton nicht beob-
achtet. 
6.7 ZusammenfasS1mg der ermittelten Einflüsse auf das Abplatzen von 
KonstrQ~tionsleichtbeton 
1. Von ausschlaggebender Bedeutung ist der Feuchtigkeitsgehalt des Leicht-
betons; es können hydrostatische Wasserdampfdrucke aufgebaut werden, die 
Betonzugspannungen hervorrufen, die die Zugfestigkeit überschreiten. 
Von geringerem Einfluß scheinen die durch laminare Wasserdampfströmung 
hervorgerufenen B3tonzugspannungen zu_sein. 
2. Eigenzugspannungen infolge ungleichmäßiger Erwärmung des Querschnitts 
führen zu plötzlicher Rißbildung bis dicht unter die Betonobcrfläche. 
3. Oberflächennah verlegte Bewehrung führt infolge unterschiedlicher Wärme-
dehnung von Stahl und Beton zu zusätzlichen Betonzugspannungen. 
4. Gefügedruckspannungen zwischen Leichtzuschlag und Zementstein infolge 
unterschiedlicher Wärmedehnung werden als mitwirkend am plötzlichen Zu-
sammenbruch in relativ späten Versuchsstadien angesehen. 
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1· Schlußbetr~chtungen; Folgerungen für die Praxis 
Bei'der Planung der vorbeschriebenen Versuchsreihe wurde erwartet, daß da-
mit die Grenzen der Abplatzgefährdung von Elementen aus Konstruktionsleicht-
beton gezogen werden könnten. Diese Erttartungen wurden nicht für alle unter~ 
suchten Fälle erfüllt. Es >qurden jedoch Tendenzen deutlich, die am besten 
anhand der Anlagen 4 - 7 verfolgt werden können. 
Unbewehrte, einseitig beflammte Bauteile sind am wenigsten abplatzgefährdet. 
Schon 8 cm dicke Prüfkörper mit 5,25 Gew. -% (entsprechend "' 7, 5 Vol. -%) Feuch 
zeigten unter äußerer Druckbeanspruchung von zul cr keine Abplatzungen. 
Etv1as ungünstiger liegen die Verhältnisse bei unbewehrten, beidseitig be-
flammten Bauteilen. Es kann jedoch gesagt werden, daß 12 cm dicke Elemente 
von bis zu 5,5 Gew.-% (entspr. - 7~5 Vol.-%) Feuchte unter äußerer Druckbean-
spruchung bis zu zul a nicht mehr zu Abplatzungen neigen. Ein mit 8.5 Gew.-% 
Feuchte untersuchter Prüfkörper, der keine Abplatzungen zeigte, wird aus der 
Wertung bewußt ausgeschlossen. 
Über bewehrte, einseitig beflammte Elemente liegen zu wenig Versuchsergeb-
nisse vor, um Tendenzen erkennen zu kön_nen. Sie werden sich aber nicht un-
günstiger verhalten als bewehrte, zweiseitig beflam~te Bauteile. 
Bei der Serie der bewehrten, beidseitig beflammten Prüfkörper blieb ein 10 cm 
dickes Element bei 4,25 Gew.-% Feuchte und äußerer Druckbeanspruchung von 
zul a abplatzungsfrei. Z.-rei 12 cm dicke Körper mit 3. 75 Gew. -% Feuchte und 
äußerer Druckbeanspruchung von 0,5 zul a brachen erst in späten Versuchs-
stadien plötzlich zusarr~en. Mit diesen Daten nähert man sich den Grenzen 
der Abplatzgefährdung. Zur Erhärtung seien Ergebnisse einer Versuchsserie 
über das Verhalten der Biegedruckzone von Stahlleichtbetonbalken unter Brand-




Tafel 7: Daten von untersuchten Stahlleichtbetonbalken ohne Abplatzungen 
Betonrandspg. Trockenroh- Abmessungen Festigkeits- dichte )tr b/d 
i.Gebrauchs- Feuchte 
klasse zustand oR Gew.-% Vol.-% 
(t/m3) (cm) (kp/cm2) 
12/24 - 66 bis - 132 2,5 3,2 
;LBn 250 1,27 15/30 - 67 bis - 132 4,0. 5,1 
20/40 - 101 bis - 162 5,0 6,4 
Die vorher beschriebene Tendenz \'Tird durch diese Versuche bestätigt. 
Obgleich bei diesen Versuchen eine andere Form der Druckzone vorlag (Biege-
beanspruchu~~), können sie zur Beurteilung des Abplatzverhaltens herangezogen 
werden, zumal es sich in der Mehrzahl der in der Praxis interessanten Fälle 
gleichfalls um überwiegend auf Biegung beanspruchte Bauteile handelt. 
Es bestehen keine Bederucen, Bauteile, deren kleinste Abmessung 
> 12 cm bei f ~ 2,5 Gew.--% bzw. 
~ 15 cm bei f ~ 4,0 Gew.-% als 
nicht abplatzgef~hrdet anzusehen. 
Das Wertepaar b = 20 cm/f = 5,0 Gew.-% liegt vermutlich weit auf der sicheren 
Seite. 
Eine Extrapolation nach Abmessungen < 12 cm läßt sich nicht durchführen. 
Die in Tafel 7 angegebenen FGuchtigkeitsgehalte wurden gemessen nach etwa 
eineinhalbjähriger Lagerung der Balken in einer überdachten, beheizten Halle, 
die etwa das Nor~clima 20/65 aufwies. 
Angaben über die in Bauwerken verschiedener Nutzung und damit verschiedener 
klimatischer Bedingungen zu erwartende Ausgleichsfeuchte zu machen, bereitet 
zum augenblicklichen Zeitpunkt Schwierigkeiten. Die Richtlinien [8] setzen 
für das Berechnungsgewicht einen Wassergehalt von 5 Vol.-%, entspr. 2,5 bis 




Die einzigen jetzt verfügbaren Untersuchungen wurden vom Institut für Tech-
nische Physik, Stuttgart, an Leca-Außenwänden wirklicher Bauwerke durchge-
führt [20 ]. Der praktische Feuchtigkeitsgehalt - in 9·J % aller Fälle nicht 
überschritten - solcher Wände wurde zu 4,7 Vol.-% (hier = 4, 7 Gew. -% bei 
) = l,O) ermittelt. Alle Wände waren mindestens zwei Jahre alt. Ausgeschlos-
sen aus der Wertung wurden Wände mit keramischer Verkleidung, die weit un-
gün~tigere Ergebnisse zeigten sowie Betone größerer Rohdichte, die eben-
falls durchweg höhere Werte aufwiesen. 
Dasselbe Institut führt z. z. Langzeitversuche an Außemiänden aus Konstruk-
tionsleichtbeton durch. Nach mili1dlicher Mitteilung sind dabei keine besse-
ren Ergebnisse zu erwarten als seinerzeit bei den Leca-Wänden. 
Nach Stand der Dinge ist es heute noch nicht möglich, generell gültige 
Richtlinien zu geben für das Konstruieren mit Konstruktionsleichtbeton im 
Hinblick auf das Abplatzverhalten unter Brandbeanspruchung. Vielmehr muß 
in jedem speziellen Falle zunächst abcSeschätzt werden, welchen Umweltbe-
dingungen das Bauteil ausgesetzt sein \tdrd und ob hohe oder geringe Aus-
gleichsfeuchte zu erwarten ist. 
Erst danach können anhand der hier vorgelegten Untersuchungsergebnisse die 
erforderlichen il'lindestabmessungen der Querschnitte bestimmt werden. 
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I .,s I (t \c- 0 3 i1T p 6 1 L = 1 1 75 m 
-'\{ -t-75 I 
1 75 
-+ 0 1 L- --::::) 3 111 ~H 1 l = 0 1 il5m 
l 
. I v; h k'' . I Bev;ehiungsnlc. \n -Persuc ~ 'Orpct : 
' 12 15 16, 17 2.0 ------~-~~~~ I •IN< ,...,.._~-~- • --------,.,.. . -· 115 aa .... , .. l- - :L.::..:::l.__, .. ~._._~ ...... 
Grund laoenversuche: l<onstrukt ionsl~icht beton 
~· . 
u ntor Grandbeanspruchung j 3. Tei I 






D NorlitJ keine Aplatzungen t:a N orlitJ Abplatzungen 
6 d e t o o n " " " A d e t oo n " " " J J 
0 LecaJ " " " 
Beispiel: 
· A0,56: ul bedeutet: detoon-PrüfkötperJ geprüft unter 
z aufgebrachter Druckspg. von 0,56zulJ zeigte 
Abplatzungen 
Versuchsergebnisse an Leichtbetonkörpern 
unbewehrtJ ein seit i g bef 1 a mmt 
Grundlagenversuche: Konstruktionsleichtbeton 
unter Brandbeanspruchung 3. Teil 
Institut für Baustoffkunde und Sfah/ber'onbau 
Technische Ufliversifiif Braunschweig 
Amtliche Maferialprüjanstalf für das Bauwesen 




~ ~------------------------------------------------~----------------~ {) Gabr. Widur.onn ~Ii s:; 
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unbewehrt -beidseitig beflammt 
( Gew~/o)1 0 ,_.-----.----.,-----.---.,------y---..------, 
9~----~-----+------~----~-----+------~-----; 
D 1,0«Jzul 





§ O,S6'zul t,O" .. BI 0,56'zul ~ 1,0" .. 
,.. 1 2n,,,..,--; 
• 0,55zul 6 1·06 zul 0 i2s~ f 0,25" .. D 1,0".. ' zul 4 1-------f------+------+----+-_;_-- $-1 0 .. .. 
1 'ci,s .. .. 
E 1,2 G"zul -t-------f 3 
2~---~-----+----~---+---~---~---_, 
1~----4-------+-----+-------+----~r---~------; 
2 6 8 10 12{cm) 
Prüfkörperdicke d 
Legende: 
D NorlitJkeine Abplatzungen B Norlit,Abplatzg')l Norlit1 pl.Zusammenbr. 







o L ecaJ " 
AdetoonJ" 
e Leca " J " " 
-. detoon" " J • • 
e 0,5 ö 2 u 1 b e d e u t e t : L e c a - Pr ü t k ö r p e r1 g e p r ü t t u n t er a u t g e b r acht e r 
Druckspg. von 0,56"zut1Zeigte Abplatzungen. 
Vers uchserg&bn isse an Leicht b etonk örp er n 
unbewehrtJbeidseitig betlammt 
Grund lagenversuche: Konstruktionsleicht beton 
unter Brandbeanspruchung 3. Teil 
Institut für Baustoffkunde und Sfahlbefr!nbau .;' 
Technischt1 Universiffif Broun~chw,ig 




~ Gür. Widunonn 97iJ E8 
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bewehrt-einseitig betlammt 




6 e !,Ocr~ 
I zu 
1,0 " ... 







2 6 B 10 12 (cm} 
Prüfkörperdicke d 
Legende: 
II NorlitJ Abplatzungen 
0 L eca " J .. " 
Beispiel: 
11 1.,.0o"'zul bedeutet: Norlit- Pr ütkörper geprüft unter aufgebrachter 
Druckspg. von 1,0o-zul zeigte Abplatzungen 
Versuchsergebnisse an Leichtbetonkörpern 
bewehrtJeinseitig betlammt 
Grund la.g e n versuche: KonstruktionsIe i eh t beton 
unter Brandbeanspruchung 3.Teil 
Institut für Baustoffkunde und Sfahlbefc!'!bau 
Techni&<:,~e Univerhifat Braunschweig 
Amtliche Nrderialprajansfalf für das Bauwesen 
Anlage 6 
~ Gebr. WimMonll 978 Gil 
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bewehrt -beidseitig beflammt 
( Gew. -0 /o) 
10 l • 9 0 ll06'zul 
I 8 I 
7 
II 0,7.56" zu 1 ,-
6 II 1,06'zul I 
II t,o .... 
Beton- 5 ), 1,06%ul Q I,Oöz u I feuchte 0 1,0"" 
-, 0 .... 
f 0 1.0" .. I'-... • 4 0,5""-
Jll-1,06'zut'B 
'\:0,5"" ) 
3 0.5 ""(II) 
2 
1 
2 4 6 8 10 12 (cm) 
Prüfkörperdicke d 
Legende: 
o NorlitJkeine Abplatzg. 11 NorlitJAbplatzg. 'R Norlit1 plötzl.Zusammenbr. 
0 L eca 1 " " GLeca" J " " • Leca.J " " " 
Beispiel: 
81,06zu 1 bedeutet : Leca -Prüfk ör perJ geprüft unter aufgebracht er 
Druckspg. von1,0ozul zeigte Abplatzungen. 
Versuchsergebnisse an Leicht beton kör pern 
bewehrt.J beidseitig betlammt 
Grund lagenversuche: Kon st ru k t ionsleicht beton 
unter Brandbeanspruchung 3. Teil 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbefo!?bau '". 
Te;;bnis:;he UniYersitäf Braunllchweig 



























500 I ' 
: \ N 
0 I \ 
.- I \ ...: 
I 
.c 400 L '\ u 
0 I \ c I \ \ I rn \ c: I :,) ., 
E 300 I \ E \ 0 I 
.... I I ClJ 
CD I \ 
I \ 
r \ 200 1 \ 








































I l c: 
I I. rn 
I I c: 
I I :,) E 
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....... ~ ..... I 
I 
I 
5 4 3 2 1 0120 
Querschnittstiefe [cm] 
Brandraumtemperatur 
zum Zeitpunkt des 
Versagens 810 grd 






9tr • 1,39 tjr,-/J. 
Feuchtigkeit: 
3" 30 Gew·. co/o 
Te.n1peratur rm Querschnitt zum Zeitpunkt · I des Versagens Versuchskörper 23 \ 1----------------------------~~--~~----------~~----------------i 
Grund lagenversuche: J\onstruktionsleichtbe-ton 
unter Brandbeanspruchung 
Institut jar Bausfoffiwnd~ und Stahlbetonbau 
Anlag~ 8 
Tt!d._r.isc};c 1/ochschu/r; Brct.:r.$'.hr•dg 
Amtliebe f1atcrialprüjansfa!i jt.lr das Bauwesen 
















o 100 200 300 'oo 500 1000 [sar~ k p/crrf 
Druck p 
Dampfdruck-Kurve und Isochoren des Wassers 
im Temperatur -Druckdiagramm(nach Kennedy) 
Grundlagenversuche: Konstruktionsleichtbeton 
unter Brandbeanspruchung 
In 1 ti f u f I 0 r 8 o '' .sf o f flw n d o und S t a h I h tJt o n b a u -· 
1uhnlrche Univtul/141 B ra un1ch wtlg 
Amf/lche Haterialprüfansfaft fOr das Bauwt1~1n 
An tage 9 
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! .. • 
. · ... ··.·.· ... ·. :• . " •• .. I . "',: "=~ •.•. ·. ~~~;·,::':,::':.'/:::.:.: ~~ ::·:: ':·: ... :· ... . : ~,'- : :' ::; 
h f " I t o o. I I o • I ff •• :: 
",• :" • o J, I, I I t "t • t • I ." 't t :• • ,I • o o" "•, "',• •" 
• • • ' • • ' • 1 • • • • ••••• 
, ... =·: . :·. . .. ' . . I • • • •••••• '.I . 
·.::.·· .~· ~~-:~ .. :-:· ,··'. ~-·.<.:·:.: .... : ... :~ ·.··.~.·· ... :·.:.· .: 
. . . . . .. . .. .... •' ...... · .. 
Entstehung von,.Pop-Outs" durch 
Porendruck p (nach Bache und lsen) 
Grundlagenversuche: K on st r u kti on s leicht beton 
unter Brandbeanspruchung 
I~DitlfrJf fiJr Satt&ft'J ffkundfl th1d Slälr!btdonbG~ 
T,~illfl••fl• lhl>'~l'iltlf fiNJt~#UIIw•lt 




























0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 h/d 
Abstand zuraberfläche 
Porendurchmesser 
Verhältnis von hydrostat.Porendruck P zu Betonzug-
spg.6"z gegenüber Abstand h zurüberfläche zu Poren-
durchmesser d (nach Bache und lsen) 
Grundlagenversuche: Konstruktions I eichtbeton 
unter Brandbeanspruchung 
Institut für Buusfoffkundo und Sfahlbeftnbab 
TI!H'Ihnhehe Unhttrtlldf Braunuhwelg 
Amtliche Mofctialprüfan~falt fOr dos Bauwelfsn 
Anlage 11 
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Kraftabtragung in Leichtbeton 
Grundlagenversuche: Konstruktionsleichtbeton 
unter Brandbeanspruchung 
Institut für Bcwsfoffkundc und Stahlbetonbau 
1'echnl::ch5 Uni11eniiiif Braun8ahwl!ig 
Amtliche Maferia/prilfansfalf für das Bauwesen 
Anlage 12 






Institut fDr Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Technlache Univer~ifäf Broun1chweig 




Prüflcörpel"' '10 noch dem ßrondversuch 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Tech.nische Univer1ifät Braunschweig 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64743
j 
l<onstruktion,leichtbelon . Tei I 
Prüfkörper 41fi nooh dern f>randversuch 
ln&titut jar Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Technlxhe Univer1if6t Braunxhweig 
Amtliche Materialprajanstalf jar da& Bauwesen 
ßilder 
~ u. Lt 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64743
Konstruktions leichibeJon ~. Tei I 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Technische Univer1iffif Broun1c:hweig 
13i ld 6 ~üf ~Örper 13 nach dem '8..-ondversuc.h 




1>rl.Äfkörpar '14 noch dem ßrat'adv-ersuc.h Bild 7 lnsfifuf fDr Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Tet:hnlxhe Univer•itlit Broun•chwtig 
Amtliche MaferialprDfanstalf jar das Bauwesen 
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·. .: ~ \ . 
0
0. ··.·_T 0 :.1~_:: .............. . 
•. 
~ons+ruk'Honsleichtbeton ~Teil 
Prüfrörper 1b nQch dem 'BrondvQrsuc.n 
Institut jar Baustoffhunde und Stahlbetonbau 
Technische Univttr•ifllf Brounachweig 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
- ~ - --- - - - -~-- - . --











. -;.. .. 
,.,. .. 
ronstru~tionsleichtbeton ~-Teil 
f+-yf"örpe.r -17 nach dem 'brondversuch 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Ter:hn/&t:he Univerritlit BrounKhweig 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
'ßi I der 
















Institut fDr Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Tet:hn/M:he UnivK6IIllf Bmun6Chw•ig 
Amtliche MaterialprQjanstalt fDr das Bauwesen 
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